LETHE

D EINBAUANLEITUNG B Klasse Brandschutzttr Typ:

GB MOUNTING GUIDELINES for B class fire door type:

F NOTICE DE MONTAGE porte coupe-feu de la classe B:
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO classe B porta antincendio tipo:

E INSTRUCCIONES DE MONTAJE clase B puerta cortafuegos tipo:

PL INSTRUKCJA MONTAZU
klasy B do drzwi przeciwpozarowych typu:
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help@lethe-hamburg.de
+49/40/742163-0

LETHE GmbH
Seehafenstrasse 17
21079 Hamburg, Germany

www.lethe-hamburg.de
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